
Maximální limity pro výpočetInformace o případu

Počet ohřívačů
Limit nedostatku TUV

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ŘEŠENÍ

ks2
600

Typ případu
Číslo zakázky
Název zakázky
Zadavatel
Zpracovatel

litry
Bytové domy
Vzorový příklad 2
Ohřev TUV pro 24 b.j.

Slavíková

Quantum a.s. Vyškov

Stacionární s uzavřenou komorou a nuceným odtahem
kWll lks 54,0580140 02Q7-220-VENT-C l440
kWll lks 54,06000 202Q7-300-VENT-C l600
kWll lks 54,08000 2202Q7-400-VENT-C l800

Objem TUV Objem TUV
Typ ohřívače Počet Přebytek TUVcelkem Výkon celkemv ohřívačích Nedostatek TUV
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